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BK Keuringen – Landjonker 25 – 3171 HG – Poortugaal – 06 14174251 

Keuring Locatie RCN Het Grote Bos / Hydeparklaan 24 / 3941 ZK / Doorn   
Naam Eigenaar Fam. Braanker 

Plaats nummer P 46 

Merk Bungalow Type:  

Datum Keuring 09-08-2024 

Keurmeester Bert de Koster 

Keuring volgens NEN 8025 

  

Goedgekeurd / Geen bezwaar 
Handtekening keurmeester:  
 
………………………………………………………………………. 
 

KEURINGSRAPPORT 
De uitgevoerde keuring is een momentopname en geeft geen recht op 
garantie. Mocht u vragen of klachten hebben laat dit dan weten door een 
mail naar mij te sturen. 

GAS: Goed  √ Fout   × n.v.t. Opmerking 

Soort Brandstof √   Aardgasnet camping 

Gasdichtheid van de installatie √    

Gasfles (geventileerde ruimte)   n.v.t.  

Gasdrukregelaar (10jr)    n.v.t.  

Gasslang aan de gasfles    n.v.t.  

Bevestiging slangen, kranen en leidingwerk √   Zover ik kon zien 

Gasslang kooktoestel  √   RVS gasslang aangesloten 

Verbrandingskleur / werking kooktoestel / fornuis √    

Thermische Beveiliging kooktoestel / fornuis    Geen vlambeveiliging aanwezig 

Verbrandingskleur/ werking geiser √   Gesloten systeem 

Thermische Beveiliging  geiser √    

Koolmonoxide geiser √    

Gasslang geiser √   Vast aangesloten 

Luchttoevoer geiser √    

Rookgas afvoerkanaal geiser √   Concentrische pijp / let op dak uitlaat 

Verbrandingskleur/ werking kachel √    

Thermische Beveiliging kachel √    

Koolmonoxide kachel √    

Gasslang kachel √   RVS gasslang aangesloten 

Rookgas afvoerkanaal kachel √   Trega 

    Houtkachel aanwezig 

Elektra:      

Aansluiting op het net / groepenkast √    

Aardlekschakelaar(s)  / Aardlekautomaat √   40 A, type A 2 x 

Uitschakeltijd (Max 200msec = 0,2sec) √   12 + 28  msec  

Uitschakelstroom (max 30 ma) √    

Werking testknop aardlekschakelaar √    

Weerstand geaarde wandcontactdozen √   16 Ohm 

Weerstand niet geaarde wandcontactdozen √   0.49 Ohm 

Aarding water / gas  √   ja / ja via Wcd van de geiser 

Elektra schuur  √  . Zit aan bungalow vast 

     

Water:     

Materiaalsoort waterleiding √   koper 

Dichtheid en Conditie waterleiding √   Zover ik kon zien 

Warmwater temperatuur √   56° Celsius  

Koudwater temperatuur √   13° Celsius 
 


